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Délégation Territoriale de MEURTHE-ET-MOSELLE

Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales

Courriel: ars-grandest-dt54-vsse@ars.sante.fr

Téléphone :03 57 29 0277

Destinataire(s)

C.C. MAD ET MOSELLE

MAIRIE DE BAYONVILLE SUR MAD

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre ll : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

C.C. MAD ET MOSELLE

Commune de : BAYONVILLE-SUR-MAD

Prélèvement et mesures de terrain du 2910412025 à 13h39 pour I'ARS, par le laboratoire

EUROFINS

Nom et type d'installation : TRAITEMENT BAYONVILLE SUR MAD (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE TRAITEE

Nom et localisation du point de surveillance : TRAITEMENT BAYONVILLE SUR MAD - ROBINET RESERVOIR

Code point de surveillance : 0000004474 Code installation : 003445 Type d'analyse : P1+

Code Sise analyse : 00171461 Référence laboratoire : 25M037033-001 Numéro de prélèvement: 05400171475

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble des paramètres mesurés.
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Les résu/tats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-1(X du CSP)
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Mesures de terrain
Co nte xte E nv i ro n n em e nta I

Limites de qualité Références de qualité

Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

Température de l'eau 10,3 'c 25.0

Caractéri stiq ues organoleptiq u e s et m i néral i sation

Eq uil i bre Calco-carbon ique

Aspect (qualitatif) normal SANS OBJET

Odeur (qualitatif) normal SANS OBJET

Saveur (qualitatif) normal SANS OBJET

pH 7,3 unité pH 6,5 9,0

Résiduel de traitement

Chlore libre 0,36 mg(Cl2)/L

Chlore total 0,39 ms(cl2YL

Analyse laboratoire
Bactériologie

Limites de qualité Références de qualité

Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

Co nte xte E nv i ro n n e m e nta I

Entérocoques /1 00ml-MS <1 n/(100m1) 0

Bact. aér. revivifiables à 22"-68h 2 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36'-44h 1 n/mL

Bactéries coliformes /1 00ml-MS <1 n/(100m1) 0

Escherichia coli /100m1 - MF <1 ni(100m1) 0

Température de mesure du pH 19,6

Ca ractéri stiq ue s org anole ptiq ue s et m i néral i sation

Equilibre Calco+arbonique

pH 8,0 unité pH 6,5 9,0

Titre alcalimétrique complet 27,8

Titre hydrotimétrique 29,5

Oxygène et matières organiques

Turbidité néphéloméhique NFU <0.1 NFU 2,0

Calcium 110 mg/L

Chlorures 5,9 mg/L 250

Conductivité à 25'C 550 pS/cm 200 1 100

Magnésium 6.7 mg/L

Sulfates 20 mg/L 250

Coloration <5,0 mg(PtyL '15

Carbone organique total 0,6 ms(c)/L 2

Paramètres azatés et phosphorés

Composés Organo-halogênés volatils et semi volatils

Biphényle <0,01 ug/L

INFORMATION OU PUBLIC: les analyses représentatives de I'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (ad.D.1321-104 du CSP)

Délégation Territoriale de Meurthe-et-Moselle - 6 rue Notre Dame - CS 70851 - 54011 NANCY Cedex
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Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,1

Nitrates (en NO3) 2,8 mg/L 50,0

Nitrites (en N02) <0,01 mg/L 0,'r

Nitrates/50 + Nitritesi3 0,06 mg/L 1,0
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Pesticides triazi ne s et m étabalite s

Pesf,crdes urées substituées

P e st i cid e s s u lfony I u ré e s

Pesflcrdes o rg a noc h loré s

Atrazine <0,005 us/L 0,10

Simazine <0,005 pg/L 0, 10

Terbuthylazin <0,005 us/L 0,10

Métamitrone <0,005 pg/L 0,10

Métribuzine <0,005 ps/L 0,10

Terbutryne <0.005 pgiL 0.10

Flufenacet <0,005 pg/L 0,10

Hexazinone <0,005 trS/L 0,10

Propazine <0,005 psiL 0,10

Secbuméton <0,005 ps/L 0,10

Terbuméton <0,005 ug/L 0, 10

Diuron <0,005 us/L 0,10

Chlortoluron <0,005 trs/L 0,10

lsoproturon <0,005 us/L 0,10

Ethidimuron <0.005 ps/L 0, 10

lodosulfuron-methyl-sodium <0,005 uS/L 0,10

Monuron <0,005 usiL 0,10

Thébuthiuron <0,005 uS/L 0,10

Trinéxapac-éthyl <0,005 us/L 0,10

Fénuron <0,005 tig/L 0,10

Métobromuron <0,05 tJg/L 0, 10

Flazasulfuron <0,005 ps/L 0,10

Metsulfuron méthyl <0,005 us/L 0,10

Tribenuron-méthyle <0,02 ps/L 0,10

Amidosulfuron <0,005 ps/L 0,10

Foramsulfuron <0.005 ps/L 0,10

Mésosulfuron-méthyl <0,005 ps/L 0, 10

Nicosulfuron <0,005 ps/L 0,10

Prosulfuron <0,005 ug/L 0,10

Sulfosulfuron <0,005 !'S/L 0,10

Thifensulfuron méthyl <0,005 us/L 0,10

Tritosulfuron <o,o2 ps/L 0,10

Triflusulfuron-methyl <0,005 ps/L 0, 10

Dimétachlore <0,005 us/L 0,10

Pestrbrdes org a n oph o sp ho ré s

Diméthoate <0,005 ps/L 0,10

Ethephon <0,10 ps/L 0,10

Fosthiazate <0,02 us/L 0.10

Pyrimiphos méthyl <0,01 us/L 0.'10

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de I'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)
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Cyproconazol <0,005 us/L 0,10

Epoxyconazole <0,005 usiL 0,10

Tébuconazole <0.005 uSiL 0,10

Aminotriazole <0,02 trg/L 0,10

Florasulam <0,005 ug/L 0,10

Metconazol <0,005 us/L 0,10

Propiconazole <0,005 us/L 0,10

Prothioconazole <1,00 ps/L 0.10

Triadimenol <0,02 pgiL 0,10

Bromuconazole <0,005 ps/L 0,10

Fludioxonil <0,02 us/L 0,10

Flusilazol <0,005 ps/L 0,10

Flutriafol <0,005 us/L 0,10

Hymexazol <0,50 us/L 0,10

Triadiméfon <0,02 ug/L 0,10

Difénoconazole <0,o2 trS/L 0,10

Thiencarbazone-methyl <o,02 ps/L 0,10

(PLV-05400171 475 - page : 4)

Pesflcides triazoles

Pesticide s Amides, Acétam ide s.

Pestlcides carbamates

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être aflichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)
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Acétochlore <0,02 ps/L 0,10

Cymoxanil <0,02 ps/L 0,10

Métazachlore <0,005 ps/L 0.'10

Métolachlore <0,005 us/L 0,10

Alachlore <0,005 psiL 0,10

Boscalid <0,005 trS/L 0.10

Diméthénamide <0,005 ug/L 0,10

Napropamide <0,005 psiL 0,10

Propyzamide <0,005 uS/L 0,10

Zoxamide <0,005 pg/L 0, 10

Fluopicolide <0,02 us/L 0,10

lsoxaben <0,005 trS/L 0,10

Oryzalin <0,02 ps/L 0,10

Pethoxamide <0,o2 ps/L 0,10

Pyroxsulame <0,o2 ps/L 0,10

Tébutam <0,005 us/L 0.10

Cyazofamide <0,02 ps/L 0,10

Fenhexamid <0,005 pg/L 0, 10

Fluopyram <0,1 ps/L 0,10

Mandipropamide <0,05 us/L 0, 10

Penoxsulam <0,05 ug/L 0,10

Carbendazime <0,005 us/L 0,10

Carbétamide <0,005 uS/L 0,10

Prosulfocarbe <0,02 ps/L 0,10

Propamocarbe <0,02 ps/L 0,10

Pyrimicarbe <0,005 us/L 0,10

Chlorprophame <0,02 pgiL 0,10

Triallate <0,005 ps/L 0.10



Dicamba <0,1 0 ps/L 0,10

Dinoterbe <0,02 IrSiL 0,10

lmazaméthabenz <0,005 pg/L 0, '10

Pentachlorophénol <0,01 pg/L 0,10

Bromoxynil <0,02 us/L 0,10

Dinitrocrésol <0,o2 ps/L 0,10

Dinoseb <0,02 ps/L 0, 10
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Pestrbldes Nitrophénol s et alcools

P e sti cid e s A ryl oxy aci d e s

Pesticide s pyréthi noïdes

P e sti ci d e s stro b i I u ri ne s

Pesticides tricétones

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de I'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)
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2,4-D <0,02 us/L 0,10

2,4-MCPA <0,02 ps/L 0,10

Mécoprop <0,02 ps/L 0.10

2,4-DB <0,02 us/L 0. 10

Dichlorprop <0,02 ug/L 0, 10

Triclopyr <o,o2 ps/L 0,10

2.4.5-r <0,02 psiL 0, 10

2,4.MCPB <0,03 ps/L 0, 10

Cyperméthrine <0,08 ps/L 0,10

Piperonil butoxide <0,o2 us/L 0,10

Fluvalinate-tau <0,1 ps/L 0,10

Lambda Cyhalothrine <0,04 us/L 0,10

Azoxystrobine <0,005 us/L 0, 10

Pyraclostrobine <0,02 pg/L 0.10

Trifloxystrobine <0,o2 us/L 0,10

Sulcotrione <0,005 psiL 0, 10

Mésotrione <o,o2 us/L 0,10

Tembotrione <0,02 pg/L 0,10
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Pesticides Divers

Glyphosate <0,02 ps/L 0, 10

Aclonifen <0,o2 ps/L 0,10

Anthraquinone (pesticide) <0,02 ps/L 0,10

Bentazone <0,02 us/L 0, 10

Bromacil <0.005 ug/L 0, 10

Chloridazone <0,005 us/L 0,10

Chlorothalonil <0,1 0 us/L 0,10

Clopyralid <0,1 00 pg/L 0,10

Cyprodinil <0,005 pg/L 0, 10

Diflufénicanil <0,02 ps/L 0.'10

Ethofumésate <0,005 ps/L 0.10

Fenpropidin <0,005 ps/L 0,10

Fluazinam <o,02 us/L 0, 10

Lenacile <0,005 ps/L 0,10

Métalaxyle <0,005 pg/L 0,10

Métaldéhyde <o,02 ps/L 0, 10

Norflurazon <0.005 us/L 0,10

Oxadixyl <0,005 us/L 0,10

Pendiméthaline <0,005 psiL 0,10

Prochloraze <0,02 ps/L 0, 10

Pyriméthanil <0,005 uS/L 0,10

Total des pesticides analysés <SEUIL us/L 0, 50

Acétamiprid <0,005 pg/L 0, 10

Chlormequat <0,01 trS/L 0,10

Clethodime <0,o2 us/L 0,10

Clomazone <0,005 pg/L 0,10

CycIoxydime <0.005 ps/L 0, 10

Daminozide <1,00 us/L 0,'10

Diméthomorphe <0,005 ps/L 0, 10

Flonicamide <0,005 pg/L 0, 10

Fluroxypir <0,05 ps/L 0,10

Fosetyl-aluminium <0,1 0 ps/L 0,10

Glufosinate <0,02 us/L 0,10

lmazamox <0,005 ps/L 0.'10

lmidaclopride <0,005 ps/L 0,10

Mepiquat <0,0'1 usiL 0,'10

Paclobutrazole <0,005 uS/L 0, 10

Piclorame <0,05 us/L 0,10

Thiabendazole <0,005 ps/L 0,10

Thiamethoxam <0,005 ps/L 0, 10

Bixafen <0,02 usiL 0,10

Chlorantraniliprole <0,005 ps/L 0,10

Fenpropimorphe <0,02 ug/L 0, 10

Fipronil <0,o2 pg/L 0,10

Fluxapyroxad <0,02 us/L 0,10

Hydrazide maleTque < 1,00 uS/L 0,10

Metrafenone <0,02 us/L 0,10

Pinoxaden <0,005 us/L 0. 10

Spiroxamine <0,005 pg/L 0,10

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distributlon doivent être afflchées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)
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Télraconazole <0,005 us/L 0, 10

Flurochloridone <0,02 us/L 0, 10

Flutolanil <0,005 ps/L 0, 10

lsoxaflutole <0,005 ps/L 0,10

Propoxycarbazone <0,02 us/L 0, 10

Quinmerac <0,005 ps/L 0,10
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Pesticides Divers

MÉTABOLITES PERTNENTS

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de I'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)
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Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy <0,005 usiL 0,1

AMPA <0,o2 pg/L 0,1

lmazaméthabenz-méthyl <0,005 us/L 0,1

1 -(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée <0,005 ps/L 0,1

1 -(3,4-dichlorophényl)-urée <0,005 psiL 0,1

Desméthylisoproturon <0,005 ps/L 0,1

Diméthachlore OXA <0,005 us/L 0.1

Flufénacet OXA <0,005 us/L 0,1

N, N-Dimet-tolylsulphamid <0,01 us/L 0, 1

Desmethylnorflurazon <0,005 us/L 0,1

Fipronil sulfone <0,01 ps/L 0,1

Ethylenethiouree <0,03 ps/L 0,1

ChlorothaloniF4-hydroxy <0,1 0 us/L 0,'1

N,N-Diéthyl-m{oluamide (DEET) <0,01 uS/L 0,1

N, N-diméthyl-N'-phénylsulfamide <1.00 ps/L 0,1

Atrazine déséthyl <0,005 us/L 0.'1

Atrazine-2-hydroxy <0,005 usiL 0, 1

Atrazine-déisopropyl <0,005 us/L 0,1

Atrazine déséthyl déisopropyl <0,05 uS/L 0,1

Terbuthylazin déséthyl <0,005 us/L 0,1

Hyd roxyterbuthylazine <0,005 us/L 0,1

Terbuméton-désethyl <0,005 us/L 0,1

2,6 Dichlorobenzamide <0,005 ps/L 0,1

Atrazine déséthyl-2-hydroxy <o,o2 us/L 0,1

Atrazine déisopropyl-2-hydroxy <0,05 ug/L 0,1

OXA alachlore <0,01 ps/L 0,1

Flufenacet ESA <0,005 pg/L 0,1

Simazine hydroxy <0,005 us/L 0,1

N, N-Dimethylsulfamide <o,o2 us/L 0,1

Chloridazone desphényl <0,02 us/L 0,1

Chloridazone méthyl desphényl <0,02 ug/L 0,1

Chlorothalonil R41 7888 <0,'10 ps/L 0,1
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M ÉTA BO L I TE S /VON PERIINENIS (')Valeur de vigilanco délinia en absonèe de llfiite ou téfércnce de qualité

Diméthénamide ESA <0,005 ug/L 0,e r)
Diméthénamide OXA <0,005 ps/L 0,e c)
ESA acetochlore <0,02 !s/L 0,e (.)

ESA alachlore <o,02 ps/L 0,e f)
ESA metazachlore <0,01 ps/L 0,e (.)

ESA metolachlore <0,01 ug/L 0,e (.)

OXA acetochlore <0,02 pg/L 0,e (.)

OXA metazachlore <0,01 ps/L 0,e c)
OXA metolachlore <0,005 !g/L 0,e (.)

cG{354742 <0,005 pg/L 0,e r)
cGA 369873 <0,01 ug/L 0,9 (.)

Metolachlor NO4413173 <0,02 !g/L 0,e f)
Chlorothalonil R47 1 81 1 <0,10 ps/L 0,e f)

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1
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